
Støj fra ventilationssystemer
i boliger

Krav

I boligers opholdsrum må 
støjniveauet LAeq fra ventilations-
systemer højst være 25 dB.



Støj fra ventilationssystemer
i boliger

Hvordan

Beregninger

• -

Målinger

• Målinger skal foretages i 
overensstemmelse med SBi-
anvisning 217 ”Udførelse af 
bygningsakustiske målinger”, 
afsnit 6. Korrektion for 
baggrundsstøj foretages efter 
retningslinjerne i DS/EN ISO 
16032.
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